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o

pH

PN-EN ISO 10523:2012 (A), (ZPI)

65-9 -5_6}: 9; ziC

< 2500 6) i 10} 2.1C

Przewodnosé elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPI)
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Twardo$é ogéina mg PN-ISO 6059:1998 (A),(ZPS) 195 +20 PS |Mw| 60-500%32"
CaCOy/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,19 +0,06 PS |{MW | Zalecany zakres
(A)2PS) Wi
Barwa mgPY| PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS MW HziC A
Ap1:2015-06 (A).(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Ogélna liczba mikroorganizméw w i imi PN-EN [SO 6222:2004 (A),(ZPI) 38 28-51 Pl | HM . bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h mt:l’:“r:vr\:lg%ch
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Pl | HM o "=1¢
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).ZP1)
Liczba Escherichia coli jti/100mi PN-EN ISO 0 - Pl | HM 0

9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZP1)

jtik/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)
6) 1 9) z.1C

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwo$ci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimaina moZe zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditienek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moZe by¢ nizsza.

g) .10

2zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania, przez przedsigbiorstiwo wodociggowo-kanalizacyjne.

7N z1C, A*

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy daZzy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartoS¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych — o0znacza, Ze jest to wartos¢ pozadana dla

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez kansumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

5) 21C, A*

2) z1C

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

6) i 10) z.1C
1) z1C

(NPLY100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/}; Akceptowaina przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

Akcepiowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

Paramatr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiagciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
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PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
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Objagnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPI - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Pila, decyzja nr ON.HK.424.48.61.2018 z
dnia 03.12.2018r.), ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (T: ychy, decyzja nr 17/NS/HK.4560-80d/18 2 dnia
05.11.2018r.)

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; PI - Pita

Wartoci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$c rozszerzona. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podang dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytalogicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

HM - mgr Hanna Mindykowska - Kierownik Operacyjny lokalizacji Pita

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Poiska Sp. z o.
1-248 Warszawa, ul. Jar'?a l?agmig;u 3
NiP: 5608

Leberatorium adowiskowe
43.5.'2,".',"’“"""" Health & Sa
8Zczyna, ul. Cieszyriska 52a
tol. 32 mzsoo,' ‘fax: 32 4472072

--—- Koniec dokumentu -

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunksmi Swiadczenia Uslug (OWSU ‘smnowia element oferty, dostepne sg na stronie:
hitp:fiwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronafuslugi), w aparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes i wedlug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | chowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, farmy i wygladu jest niezgodne i podiega sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calosci, kapiowanie czgéciows jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wynili batar: i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki
2zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochadzenie, sposéb pobrania | reprezentatywnosé prabki.
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