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Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
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B Worstd | percayna  43-200, Cieszyriska 522 t +48 32 448 2600 448 32 447 2072 Pseczyna  43.200, Cieszyriska 522
Paznar 60-889, Obornicka 336 448 32 448 2500 t/f 248 67 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424. Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
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- Member of the SGS Group (SGS SA)
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pH - PN-EN iSO 10523:2012 (A),(ZPI) 7.5 +0,2 TE| BS | 65-950 921C
Przewodnosc elekiryczna uSfem PN-EN 27888:1989 (A),(ZP1) 446 467 TE|BS | <2500® 1 10121C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Twardos¢ agélna mg PN-ISO 6059:1993 (A),ZPS) 197 +20 PS | BS 60 - 500 % 21
CaCoyl
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,18 +0,06 PS | BS | Zalecany zakres
riosci
(A12PS) o Pt
Barwa mgPUl PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | BS SZICTA
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - Ps | BS A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | BS N
Ogdlna liczba mikroorganizméw w jtk/tmi PN-EN iSO 6222:2004 (A),(ZPI) <1 - Pl [ABe bez
temperaturze 22C+2C, 6814h ﬂlepr_angﬁv%Gh
Zmian B
Liczba enterokokéw kalowych jtkr100mI PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A),(ZPI) 0 - Pl | ABe 0
Liczba bakterii grupy coli jtki100ml PN-EN ISO 0 - Pl |ABe RESS
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZP1)
Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN ISO 0 - Pl | ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZP1)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako éci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wdasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$é minimalna moze zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody

rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢

zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametrycznej

W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,
Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

poz. 2294)
6)19) z1C

minimalna moze by¢ nizsza.
9) 2.1D
7) z1C, A

bez nieprawidlowych zmian.
5) z.1C, A"

nieprawidlowych zmian.
A
2)z1C

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6) i 10) z.1C
1) z1C

(NPL)100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PU/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

SGS Polska Sp.
01:248 Warszawa, ol Jaros lasns
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Objasnlenia:

A - metodyka akredytowana, ZPI - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Pila, decyzja nr ON.HK.424.48.46.2019 z
dnia 13.12.2019r.), ZPS ~ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-86d/19 z dnia
28.10.2019r,)

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pila

Warto$ci wynikdw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyia.

Niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnoéé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dia analizy.

Autoryzowat:

ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

o _ﬂsaes Polska Sp. z 0. o.

wa, ul. Jana i
NID: Kazimierza 3
Laberatorium $Srodowiskowe
Envgonment. Health & Saf,
azezyna, ul. Cleszyriska 52a
tol. 32 “szsoo.’ ‘fax: 32 4472072

---— Koniec dokumentu ~-----

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
hitp:/fwww.sgs.analizysrodowiska.pl/padstronalusiugi), w oparciu o kiére zrealizowano uslugg. Naley zwrécic szczegoing uwage na zagadnienia datyczgce adpowiedzialnosci,
odszkodowari i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresle przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wedtug Jego wskazdwek, jesh
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | cbowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumieri.

Wszelkie nieatory zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w caloéci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badani | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosz4 sig tylko do badanych prabek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e probki
Zzostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedziainosci za pochodzenie, spostb pobrania i reprezentatywnosé prabki.







