Chemiczne Laboratorium PCA N Strona/stron 1/2
Analizy Sciekéw i Wody Kotlowej Data wydania sprawozdania

PoLskie CENTALM

J.K.K. Podgérscy s.c. Aseaviicl 2020-04-15
78-400 SZCZECINEK % WK™ - Spofkaz o Shamic]
ul. Armii Krajowej 43 / /;\\\
tel. 943748126 kom. 502833888 BADANIA ' [’
N2020 -04- 15

|
et

Sprawozdanie z badan nr 58/20

Na zlecenie - "WIK" Wodociagi i Kanalizacja 76-100 Stawno ul. Polanowska 45c
Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania probek:

20031101 -  z wlotu $ciekow nieoczyszczonych przed krata na oczyszczalni sciekéw w
Stawnie, wspoirzedne GPS N54°2228.05" E16°41'37.10"
20031102 - z wylotu na oczyszczalni $ciekow w Slawnie (Scieki oczyszczone).

wspbdirzgdne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"
Warunki §rodowiskowe moggce wplywaé na interpretacje wynikéw badania : nie stwierdzono
Data pobrania prébek : 2020-03-10 / 2020-03-11, prébki catodobowe, pobierane co 2h
Data badania prébek :  2020-03-11/2020-03-16
Osoba pobierajaca probke : Jacek Podgérski
Metodyka pobierania probki (wg A. PN-ISO 5667-10: 1997)

Nr identyfikacyjne prébek
Badany wskaznik Jednostki 20031101 20031102
A |Zawiesina ogdlna (wg PN-EN 872:2007+ap1:2007) mg/dm® 270 7,1
A |ChZT,, (wg PN-ISO 6060: 2006) mg/dm? 0, 710 70
A |BZT, (wg PN-EN 1899-2 i 1899-1: 2002) mg/dm’ 0, 550 12
A |Azot ogdlny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007) mg/dm® 88 10
A |Fosfor og6iny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8:1.2) mg/dm’ 8.4 0,39
Pieczatka i podpis osoby autoryzujgcej sprawozdanie z badan
KIEROWNIK LABORATORIUM
Jacek Podgorski
Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878

2. Wyniki badar odnosza si¢ wylacznie do badanej probki

3. Stan probki w momencie przyjecia do laboratorium: bez uwag

4. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci

5. Klient ma prawo zlozyé pisemna/ustng reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

- koniec sprawozdania -



