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Na zlecenie - "WIK" Wodociagi i Kanalizacja 76-100 Stawno ul. Polanowska 45¢
Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania prébek:

20062401 - z wlotu $ciek6éw nieoczyszczonych przed krata na oczyszczalni Sciekdw w
Stawnie, wspétrz¢dne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"

20062402 - z wylotu na oczyszczalni sciekéw w Stawnie (scieki oczyszczone).
wspolrzedne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki rodowiskowe mogace wplywaé na interpretacj¢ wynikéw badania : nie stwierdzono
Data pobrania probek : 2020-06-23 / 2020-06-24, probki catodobowe, pobierane co 2h

Data badania prébek :  2020-06-24 / 2020-06-29

Osoba pobierajaca probke : Jacek Podgorski

Metodyka pobierania probki (wg A. PN-ISO 5667-10: 1997)

Nr identyfikacyjne prébek
Badany wskaznik Jednostki 20062401 20062402
A |Zawiesina ogdlna (wg PN-EN 872:2007-+ap1:2007) mg/1 270 9,2
A |ChZT, (wg PN-ISO 6060: 2006) mg/1 O, 1100 60
A |BZT, (wg PN-EN 1899-2 i 1899-1: 2002) mg/1 O, 890 10
A |Azot ogblny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007) mg/l 109 7,2
A |Fosfor ogdlny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R 8 +ap1+ap2) mg/1 10 0,39
Pieczatka i podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie z badan
KIEROWNIK LABORATORIUM
e
Jacek Podgérski
Uwagi:

1. A - metoda akredytowana. Nr akredytacji 878.




Chemiczne Laboratorium Strona/stron 2/2
Analizy Sciekéw i Wody Kotlowej
J.K.K. Podgoérscy s.c.
78-400 SZCZECINEK
ul. Armii Krajowej 43
tel. 943748126 kom. 502833888

Sprawozdanie z badan nr 169/20

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania probek:

20062401 - z wlotu $ciekéw nieoczyszczonych przed kratg na oczyszczalni $ciekéw w
Stawnie, wspotrzgdne GPS N54°2228.05" E16°41'37.10"
20062402 - z wylotu na oczyszczalni sciekéw w Slawnie (§cieki oczyszczone).

wspbirzedne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Nr identyfikacyjne prébek

Badany wskaznik Jednostki | 20062401 20062402
A |Chlorki (wg PN-ISO 9297: 1994) mg/l - 120
AP |Siarczany (wg ISO 22743:2006) mg/] - 123
AP |Fenole lotne (wg PN-EN ISO 14402:2004) mg/1 - < 0,002
AP |Miedz (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-11:KJ-1-5.4-174) mg/1 - 0,034
AP |Rteé¢ (wg KJ-1-5.4-274) | mg/l - <0,0005
AP |Kadm (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-11:KJ-1-5.4-174) mg/1 - <0,0025
AP |Cynk (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-11:KJ-I-5.4-1 74) mg/] - 0,029
AP |Chrom (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-1 1:KJ-1-5.4-174) mg/l - <0,0020
AP [Nikiel (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-11:KJ-1-5.4-174) mg/l - <0,0050
AP |Ol6w (wg PN-EN ISO 17294-2:2006-11:KJ-I-5.4-174) mg/l - <0,0050

Pieczgtka i podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie z badan
KIEROWNIK LABORATORIUM
Jacek Podgérski

Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878

2. AP. Badanie podzlecane w akredytowanym laboratorium. Nr akredytacji AB 1232

3. Wyniki badan odnoszg si¢ wyltacznie do badanej probki

4. Stan probki w momencie przyjecia do laboratorium: bez uwag

5. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci

6. Klient ma prawo zlozy¢ pisemna/ustng reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
- koniec sprawozdania



