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Sprawozdanie z badan nr 53/23 i

Na zlecenie - "WIK" Wodociagi i Kanalizacja 76-100 Stawno ul. Polanowska 45¢

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania prébek:

23030901 - z wlotu $ciekdw nieoczyszczonych przed kratg na oczyszczalni Sciekéw w
Stawnie, wspolrzedne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"
23030902 - z wylotu na oczyszczalni §ciekdw w Stawnie (Scieki oczyszczone).

wspotrzedne GPS N54°2229.78" E16°41'38.07"
Warunki srodowiskowe mogace wplywaé na interpretacje wynikéw badania : nie stwierdzono
Data pobrania prébek : 2023-03-08 /2023-03-09, prébki calodobowe, pobierane co 2h
2023-03-09 / 2023-03-14
Osoba pobierajaca probke : Jacek Podgérski
Metodyka pobierania probki (wg AZ. PN-ISO 5667-10: 1997)

Data badania probek :

Nr identyfikacyjne prébek
Badany wskaznik Jednostki 23030901 23030902
A |Zawiesina ogo6lna (wg PN-EN 872:2007+ap1:2007) mg/1 350 11
A |ChZT,, (wg PN-ISO 6060: 2006) mg/10, 920 60
A |BZT, (wg A. PN-EN 1899-2 i AZ. 1899-1: 2002) mg/10, 590 8,2
A |Azot ogélny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007) mg/1 59 6,5
A |Fosfor ogélny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R 8+4p1.2) mg/l 8,9 0,61
Pieczatka i podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie z badar
KIEROWNIK LABORATQRIUM
o-Ce ﬁ-—l-, .
Jacek Podgérski
Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878.

2. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki

3. Stan probkl \ momencle przyjgcia do laboratorium: bez uwag

4. Bez pi j zgody wy 'y Spr: ie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

5. Kllent ma prawo zlozyc plsemnq/ustna rek]amaqe w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

6. Numer sprawozdania identyfikuje rowniez protoko! pobneranla probek i przeglad zlecenia
7. Dane d przez Klienta
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- koniec sprawozdania -



