PS-N-HK.9022.1.15.2023.MS Stawno, dnia 31 marca 2023r.

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Polanowska 45C
76-100 Slawno

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) Pafistwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Stawnie po zapoznaniu si¢ z wynikami badann wykonanych przez Laboratorium

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie OL Koszalin pobranych do analizy

w dniu 30 marca 2023r. z wodociagu Wrzesnica:

SO

sprawozdanie z badan nr SPR/PMW/276-Q/23 z dnia 31 marca 2023r.;

stwierdza

. Woda pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi, okre§lonym w zatgczniku nr 1 PARAMETRY I WARTOSCI
PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA, cz¢éé C. Parametry
wskaznikowe, Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.,
poz. 2294),

Producentem wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu Wrzesnica sg Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Stawnie.

Produkcja wody: 51 m¥/d.

Miejscowosci zaopatrywane: Wrzesnica.

Zaopatrywana liczba ludnosci - 801 oséb.

W prébie wody pobranej 20 marca 2023r. w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu
Wrzesnica w punkcie Wrzesnica Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
stwierdzono liczbe bakterii grupy coli w ilosci 22 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartosci
0 jtk/100ml. Powyzsze potwierdzilo ,,Powiadomienie o przekroczeniu nr 21101200
wygenerowane przez akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.0. przekazane do

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stawnie w dniu 27 marca 2023r.
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W zwiazku z powyzszym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stawnie po
przeprowadzeniu analizy ryzyka zdrowotnego w dniu 27 marca 2023r. wszczal z urzedu
postepowanie administracyjne w sprawie zawyzonych wskaznikéw mikrobiologicznych
w wodociagu Wrzesnica oraz po telefonicznych ustaleniach ze strong wyznaczyl termin
i punkty poboru probek wody z ujgcia oraz sieci wodociagowej, tak aby sprawdzi¢, czy woda
dostarczana konsumentom odpowiada obowigzujgcym wymaganiom.

W dniu 28 marca 2023r. prébko biorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Stawnie dokonat poboru préb wody z wodociagu Wrzesnica w punktach wyznaczonych przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne:

- Wrzesnica Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona);
- Wrzesnica Szkola Podstawowa (instalacja wewnetrzna budynku);
- Wrzesnica 70a - Sklep ABC (instalacja wewnetrzna budynku).

Wyniki badania wody pobranej w punkcie Wrzesnica 70a - Sklep (instalacja wewnetrzna
budynku) wykazaly obecno$¢ bakterii grupy coli w ilosci 4jtk/100ml wody (sprawozdanie
z badan nr Spr/PMW/239-Q/23 z dnia 29 marca 2023r.) w zwigzku z czym Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stawnie wydat decyzje stwierdzajgcg warunkows przydatnosé
wody do spozycia, majac na wzgledzie jako$¢ wody i jej wplyw na zdrowie ludzi okresla termin

jej wykonania do 2 kwietnia 2023r.

7. Pobor prob wody po dzialaniach naprawczych nastgpit w dniu 30 marca 2023r. Po
zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan nr SPR/PMW/276-Q/23 z dnia 31 marca 2023r.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stawnie dokonal oceny jakosci wody do
spozycia w wodociagu Wrzesnica stwierdzajac jej przydatnosc.

Zalaczniki:

1. Sprawozdanie z badan nr SPR/PMW/276-Q/23 z dnia 31 marca 2023r.;

(/ %LLQ

Otrzymuija:
1. Adresat.
2. Ala.
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