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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 9135/02/24
Numer probki w Laboratorium 7670/1-1/1606/02/24
Opis probki Scieki
Sciek surowy
Probka sredniodobowa
Probka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:2018-08
Masa probki Objetos¢ probki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Opakowanie 12 szczelnie zamknigtych pojemnikow plastikowych
Temperatura transportu 2,0-3,0[°C]
Osoba pobierajaca probki Poboér automatyczny aparatem AVALANCHE
Metodyka pobierania probek wg PN-ISO 5667-10:2021-11 - T, A
Miejsce pobrania Oczyszczalnia Sciekéw w Stawnie - przed krata
Inne Ilo$¢ probek jednostkowych 1
Temperatura w momencie przyjecia probki 5,3[°C]
Stan probki w momencie przyjecia Bez zastrzezen
Zleceniodawca WODOCIAGI I KANALIZACJA" SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Dziatkowa
76-100 Stawno
Ident.: 8390008248
Data pobrania probki/godzina pobrania probki 19.02.2024, 10:45 - 20.02.2024, 08:45
Data dostarczenia probki 20.02.2024
Data rozpoczecia badan 20.02.2024
Data zakonczenia badan 26.02.2024
. , Wynik/rezultat Niepewnos¢ . Miejsce. Status
Lp. Kierunek badan Jednostka badania rozszerzona® Identyfikator metody badawczej wyZ:tr;eriua metody

Stezenie azotu Kjeldahla
1 mg/l 56,0 9,5 PN-EN 25663:2001 P AR
Metoda miareczkowa

Azot ogolny
2 mg/l 56,0 9,5 PB-10 edycja 3 z dnia 15.02.2019 P A,R
(z obliczen)
Biochemiczne zapotrzebowanie

3 tlenu (BZTS) mg/l 246 49 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 P AR
Metoda miareczkowa
Chemiczne zapotrzebowanie
4 tlenu (ChZT) me/l 526 74 PN-ISO 15705:2005 p AR

Metoda spektrofotometryczna

Zawiesiny ogolne
5 mg/l 313 53 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 P AR
Metoda wagowa

Stezenie fosforu

6 | Metoda optycznej spektrometrii mg/l 4,47 0,58 PN-EN ISO 11885:2009 P Ae, R
emisyjnej z plazma wzbudzona
indukcyjnie (ICP-OES)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 9135/02/24

Wiyniki/rezultaty badania odnosza si¢ wytacznie do probek badanych. W przypadku probek dostarczonych przez zleceniodawce wyniki odnosza si¢ wytacznie do
probek otrzymanych, Laboratorium Ustlugowo-Badawcze ,,Biochemik™ Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za opis, pochodzenie, sposob pobrania oraz
reprezentatywnos¢ probki.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawce zaznaczono czcionka pogrubiona, za ktore Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci.

*Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dotyczaca badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%. Ztozong niepewnos¢ standardowa uznano za ré6wna
odchyleniu standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej i przedstawiono facznie z uwzglednieniem niepewnosci pobierania probek. Niepewno$¢
rozszerzona dla metod chemicznych wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia
poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewno$¢ podawana jest dla wynikéw metod akredytowanych mieszczacych si¢ w zakresie akredytacji i uwzglednia
niepewno$¢ pobierania probek.

** Rozp. Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r. w sprawie subst. szczegélnie szkodliwych oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow (Dz.U.2019 poz.1311)

Badanie zawiesin wykonano w 48-godzinnym okresie trwato$ci w probie przechowywanej w ciemnosci, w temperaturze ponizej 6°C. Fitracj¢ zawiesin wykonano na
saczku z wtokna szklanego Whatman GF/A nr serii 17253991

Status metody: A - metody akredytowane, A e - metody akredytowane objete elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywotana w majacym zastosowanie przepisie prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym
prawnie, W - norma wycofana przez PKN.

Miejsce wykonania badan:
S - Smitowo, Pracownia Chemiczna; £.- Lukow, Pracownia Chemiczna; P - Pita, Pracownia Chemiczna; T- teren, Z - badania wykonywane przez podwykonawce

Autoryzowat Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:
wyniki/rezultaty badan:

poz. 1 - 5 - mgr Gramowska Izabela, Specjalista ds. badan chemicznych
poz. 6 - mgr inz. Walczak Katarzyna, Specjalista ds. badan chemicznych

mgr Dobak Hanna, Doradca ds. badan

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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