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AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 637710/25/POZ
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracii Zleceniodawcy)
"WODOCIAGI | KANALIZACJA® SPOLKA Z Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA e
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Bobrowice 42B - przedszkole gminne K Z0.0. w Stawnie
ul. Polanowska 45C YNELO
76-100 Siawno D
N
1
A e
Data przyjecia probki 25.08.2025 Stan probki: bez zastrzezer mov 51 ]{
Data rozpoczecia badan 25.08.2025 Lz 20441 podp%. ------------
Data zako ia badarh 9.08.
e 29;08.2025 Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data sprawozdania z badari 29.08.2025

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru probek nr: 9/2078/25/08/2025
Data poboru: 25.08.2025
Punkt poboru, miejsce poboru: Bobrowice 42B - przedszkole gminne - kran kuchnia
ID Prébkobiorcy: 2078

Rodzaj badania . - Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
* Stgzenie anionéw "

PN-EN I1SO 10304-1:2009

Azotany \ mg/l | 53 + 12 <50 Niezgodny
* Temperatura 234 ‘ o0 ‘ 158 ¢ 0,8 _ _

| PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia)

1  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
f. poz. 2294).
2) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

3) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
11/2024/NS.9040.3.2024 z dn. 05.12.2024 r.).
4 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Autoryzowat:
ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
ID: 1405, Prébkobiorca, Sekcja Poboru Prébek

Sprawozdanie z badari opatrzono certyfikowang pieczeciq elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnosza sle wytacznie do pobranych | badanych prébek. Jesii podano niepewnost pomlaru | nie okreslono inaczej, to jest o nlepewnost rozszerzona, oszacowana dla wspdiczynnika rozszerzenia

k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz uwzglednia niepewnos¢ pobierania probek. Jedll dokonano nla  Zg sci | nie inaczej J.S.Hamilton Poland Sp. Z0.0. stosufe zasadg proste] akceplac]i

wediug wytycznych ILAC-GB:09/2019. JeZeli w kolumnie wynik® przedstawiono zapis w postaci <" lub ,>° oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezpodrednio powigzany Z doing fub goma granicy
zakresu pomiarowego metody. Jesli dia takiego rezultatu badania podana jest jozszerzona niepewnost pomiaru, to dolyczy ona wylacznie odpowiednio dolng] lub géme] granicy zakresu pomlarowego

metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera sig na rezultacie badania, w kolumnie atwierdzenle zgodnosd® przedstawia opinig | interpretacje. Niniejsze sprawozdanie nie moZe byé powielane w czesd
bez pisemne zgody J.S.Hamition Poland Sp. 2 0.0. Odpowiedziainodé  J.S.Hamilton Poland Sp. 2 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawarlych w Jego oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie
2ezwala na stosowanie symbolu akredylacji PCA AB 079 przez awoich kiientow, podwykonawctw, zewnetrznych dostawcow ushig iinne strony trzecie. Wigce] Informacji 2najduje sie w dokumencle PCA -
DA-02. Usiuga potwierdzona niniejszym sprawazdaniem podiega Ogéinym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. Z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

Strona 1/2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 765 99 00



Bl HAMILTON ~ FOSFA (&) ot mum

ANALYST '/"/:m\“\\
AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 637710/25/POZ
* Badanie

# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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