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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
"WODOCIAGI | KANALIZACJA" SPOLKA Z Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Ryszczewo 15A - centrum integracji spoleczng}ﬂ&r@ o kuchni
ul. Polanowska 45C » Wll(ﬁ YZ 0.0. w Slawnie
76-100 Stawno . NLLO
N
Data przyjgcia probki 25.08.2025 Stan prébki: bez zastrzezeri
Data rozpoczecia badan 25.08.2025 ldz ‘l f&iﬂ odpis
Data zakoriczenia badan 29082025 | ... b s
Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z

Data sprawozdania z badar 29.08.2025
Informacje dotyczgce pobierania prébek:
Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokaét poboru prébek nr: 8/2078/25/08/2025

Data poboru: 25.08.2025

Punkt poboru, miejsce poboru: Ryszczewo 15A - centrum integracji spolecznej - kran w kuchni

ID Prébkobiorcy: 2078
Rodzaj badania . " Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Stezenie aniondéw V'

PN-EN ISO 10304-1:2009

Azotany mg/ | 59 13 : <50 Niezgodny
* Temperatura 2 * o | |
| PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ l 170208 - '

" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
2  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

3 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
11/2024/NS.9040.3.2024 z dn. 05.12.2024 r.).
4 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Autoryzowel:
ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
1D: 14085, Prébkobiorca, Sekcja Poboru Prébek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczgcig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia

Wynikl odnoszy sie wylacznle do pobranych Ibadanyeh prébek. Jesli podano niepewnos¢ pomiary | nie okresiono inacze], to jest to niepewnos$t rozszerzona, oszacowana dia wspolczynnika rozszerzenia

k=2 i poziomu ufnodci 95% oraz uwzg probek. Jedlj dokonano stwierdzenia zgodnosci | nie okresiono inaczej J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacii

wediug  wytycznych  ILAC-G8:09/2019. Jazeli w knlumnie wynik" przedstawlono zapis w postaci <" b ,>" cznaczn fo, iz Jest to rezuitat badania, bezpodrednio powlgzeny z doing iub gémq granicg
zakresu pomiarowego metody. Jesli dia takiego rezuttatu badania podana jest 08¢ P 0 dotyczy ona wylcznle odpowiednic doinej lub gomej granicy 2zakresu pomiarowego

metody. W pzypadku gdy Laboratorium opiera si¢ na rezultacie badania, w kolumnie .stwierdzenle zgodnosci” przedstawna oplnle |Interpretacb Niniejsze sprawozdanie nie moZe byt powielane w czedd
bez pisemne] 2gody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzlialnod¢ J.S. Hamilton Poland 8p. 2z 0.0. jest ogranlcmna wyig! y W Jego oryginale. J.S.Hamitton Poland Sp. z 0.0. nie
zezwaia na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich Kkientow, d awcdw, dostawcow us)ug I.nne strony trzecle. Wigce] informacji znajduje sie w dokumende PCA -
DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdinym Warunkom Swladczsnla Usiug J.5.Hamiton Potand 8p. Zo.0. zamieszczonym na stronie  www.hamilton.com.pl.
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* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce
KONIEC SPRAWOZDANIA
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