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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy) o /]
"WODOCIAGI | KANALIZACJA" SPOLKA Z Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA e&gﬂ/ W .. Y,
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Rzyszczewo 15A — Centrum Integracji ép‘g‘ 1 b iRffIRSohRIak e

ul. Polanowska 45C
76-100 Stawno

Data przyjgcia probki 09.04.2026 Stan prébki: bez zastrzezen
Numer prébki: 324938/26/SZC
Data rozpoczecia badar 09.04.2026
Data zakoriczenia badan 14.04.2026
Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data sprawozdania z badar 15.04.2026

Informacje dotyczgce pobierania probek:

Metoda* PN-1SO 5667-5:2017-10

Protokét poboru prébek nr: 8/2244/09/04/2026

Data poboru: 09.04.2026

Punkt poboru, miejsce poboru: Rzyszczewo 15A — Centrum Integracji Spolecznej — kran kuchnia
ID Prébkobiorcy: 2244

Rodzaj badania ) . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci

* Stezenie anionéw V'
PN-EN ISO 10304-1:2009

Azotany mg/l _ 338 < 50 Zgodny
* Temperatura 23 9 o
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ | 73104 - )

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
I. poz. 2294).
2 Norma wycofana bez zastapienia, wyniki moga byé wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

3 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego w Gdyni (decyzja nr 9/25
NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025r.).
4 Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

Autoryzowat sprawozdanie z badan:
ID: 475, p.o Kierownika Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowigka
iD: 1405, Prébkobiorca, Sekcja Poboru Prébek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynhska 180, 81-571 Gdynia

VWyniki odnosza sie wylgcznie do pobranych i badanych prébek. Jesli podano niepewnost pomiary ) nie okresiono lnacze] to Jest to ni Na, @ dia wsp nika  rozszerzenia
=2 | poziomu ufno$ci 95% oraz uwzglednia niepewnod¢ pobierania prébek. Jesli dokonano 10 lnaczej J.8.Hamiton Poland Sp. 2 0.0. stosuje nsade proste} akceptacji
wediug wytycznych  ILAC-GB:09/2019. Je2all w kolumnie wynik” przedstawiono zapis w postaci ,<* lup > nznma tu i jest to rezultat badania, bezposSrednio powigzany z doing lub Qqu granic
zakresu pomiarowego metody. Jesli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona nlepewnosc pomiaru, to dotyczy ona wylacznie odpowiednio doingj lub gomej granicy Zakresu pom

metody. W przypadku gdy Laboratorium oplera si¢ na rezultacle badania, w kolumnie .stwierdzenle 2zgodnosc® przed: opinig | P Je. Niniejsze sprawozdanie nie maze by(:powim wmsu
bez pisemne] 2zgody J.S.Hamiton Poland Sp. z 0.0. Odpowledziaino$¢ J.S.Hamiiton Poland Sp. z oo jest ograniczona wylqcznie do danych zawartych w jego ofyginale. J.S.Hamiflon Peland Sp. z 0.0. nie
Zzezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swuldl kiientow, podwykonawcow, zewngtiznych dostawctw ustug |inne strony trzecie. Wigeej informacji 2najduje sig w dokumendie PCA-
DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdi Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. Z 0.0. zamieszczonym na stronie  www.hamifion.com.pi.
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* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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