] HAMILTON

INTERNATIONAL

FESFA Gafvm
Nt

Wy

N

\\\

ANALYST

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 336895/26/SZC

)

l,/”,

“‘n|u,,,
SN,

—~

/_/;'“"\
NN
l/”l“ ! “\‘\\\\

W

PCA

Poisnt Ceutaum
AKREGYTACS

©

BADANIA

AB 079

Zleceniodawca

ul. Polanowska 45C
76-100 Stawno

"WODOCIAGI | KANALIZACJA" SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis probki: WODA DO SPOZYCIA

kran, pomieszczenie socjalne

Stawno, Pl. Kardynala Wyszyriskiego 1- Sklep PSS " Spotem” leg(v;m_e
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Stan prébki: bez zastrzezeri

Numer prébki: 336895/26/SZC

Data przyjecia probki 14.04.2026
Data rozpoczecia badan 14.04.2026
Data zakoiiczenia badaii 27.04.2026
Data sprawozdania z badan 27.04.2026

A .
ldzm/m{#é potps... 7,

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Data poboru: 14.04.2026

ID Probkobiorcy: 2172

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-1SO 5667-5:2017-10
Protokét poboru prébek nr: 2/2172/14/04/2026

Punkt poboru, miejsce poboru: Stawno, Pl. Kardynata Wyszyriskiego 1- Sklep PSS " Spolem™ LUX- kran, pomieszczenie socjaine

N adsma Jednostka Wynik Kryterium s;';"g;’:;gz:e
PBo0s Wdt)lozmdn.zs.os.zozo kol <ES(0:055 0,02) <010 Zgodny
* Zawartos$é pierwiastkéw #9 9
PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Antymon (Sb) Vie]]] < 0,20 (0,20 £ 0,02) 55,0 Zgodny
Arsen (As) po/l <0,10(0,10 £ 0,01) <10 Zgodny
Bor (B) mg/| 0,075+ 0,010 1,0 Zgodny
Chrom (Cr) pgh ' <0,10(0,10+ 0,01) s 50 Zgodny
| Glin (Al) ught ' <1,0(1,0£0,1) <200 Zgodny
| Kadm (Cd) pa/l < 0,10 (0,10 £ 0,01) 50 Zgodny
Magnez (Mg) mg/l 12+2 7-126 Zgodny
Mangan (Mn) Mg/l 1,101 <50 Zgodny
Miedz (Cu) mg/| 0,10+ 0,01 20 Zgodny
Nikiel (Ni) ug/ 0,18+ 0,02 <20 Zgodny
| Oléw (Pb) ugh 0,17 £ 0,02 <10 Zgodny
| Rteé (Hg) pgh < 0,050 (0,050 + 0,010) 1,0 Zgodny
Selen (Se) ught ! 0,77+ 0,11 <10 Zgodny
S6d (Na) mg/l ' 15+2 <200 Zgodny
Srebro (Ag) mg/l < 0,00050 (0,00050 = 0,00008) £0,010 Zgodny
Zelazo (Fe) =1 75+10 B <200 ~Zgodny
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|* Stezenie aniondw "4
| PN-EN ISO 10304-1:2009
[ Chlork| mg/l 236 <250 Zgodny
Fluorki mg/l 0,111 0,03 <15 Zgodny
| Azotany® mg/ <1,0(1,0£0,3) <50 Zgodny
Azotyny® mg/l < 0,05 (0,05  0,02) 0,50 Zgodny
Siarczany mg/l 64+ 15 <250 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 1 92

PN-EN 1SO 17993:2005
Benzo(a)piren pgfl <0,0025 (0,0025 £ 0,0012) | <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, |(1,2,3-cd)P) pgfl < 0,010 (0,010 + 0,005) <0,10 Zgodny
" PNEN 11206201307 Hof <3@z1) =alf Zgodny
- - '

FB T2 wyd. 12 40 15.06.2011 ug <5(51) | =50 Zgodny
' 531‘1’"1'%’3'&"33’3."‘ 2 dn. 20102014 kol <0105 {0I05E 0102) £010 | Zgodny
* Pestycydy chloroorganiczne ¥ ¢ @

PN-EN ISO 6468:2002
| Aldryna pgh <0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny

alfa - HCH pgfl < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

beta - HCH ugA < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
cis-Chlordan pght < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH ugA < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny

Dieldryna ugh < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny |

Endryna pgi < 0,010 (0,010 + 0,004) 0,10 Zgodny

gamma - HCH pgil < 0,010 (0,010 + 0,004) £0,10 | Zgodny

HCB ugh < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

I1zodryna ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny

op'DDD pgh < 0,010 (0,010 + 0,004) ' <0,10 Zgodny

opDDE g/ <0,010 (0,010 £ 0,004) | <0,10 Zgodny
op'DDT pgfl < 0,010 (0,010 £ 0,004) " <0,10 Zgodny
- pp'DDD HoA < 0,010 (0,010 £ 0,004) ' 0,10 Zgodny
. ppDDE pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
' ppDDT pghl < 0,010 (0,010 + 0,004) £0,10 Zgodny

Suma pestycydéw chloroorganicznych z obliczen Ha/l | < 0,050 (0,050 + 0,020) < 0,50 Zgodny

trans-Chlordan pgfl 1 < 0,010 (0,010 + 0,004) £0,10 Zgodny

Heptachlor pg/l | < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
' Epoksyd heptachloru ug/t < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny
* Stezenie kationdw 4
' | PN-ENISO 14911:2002
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Jon amonowy® mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) <0,50 : Zgodny
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (z mg/l CaCOs 340+ 75 60-500 | 2godny
obliczen)
* H } &)
PNEN 150 Saeg 3001 mg/ Oz 1706 <50 Zgodny
|
|*Barwa "2 4% Akceptowalna przez
| PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5%1) konsumentéw i bez -
|7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidtowych zmian
' Akceptowalna przez
[ Metnose 4 = 4% NTU 0,20 (0,20 £ 0,07) o
o 1 <0, 5 \ niepra wych zmian. -
PN-EN SO 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartodci do
1,0
- pH 1) 4 8)
PN-EN I1SO 10523:2012 - 73201 65-95 Zgodny
*Zapach " # . 5
PB-201 wyd. 2 z dn. 17.10.2025 - nie stwierdzono obcego zapachu Akceptowalny Zgodny
PR e ot MBS S5 uSfem 586 + 59 < 2500 Zgodny
* Temperatura ¥ 9 ® 5
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ 8,704 - B
* Lotne zwigzki organiczne ¥ 9 ®
PN-EN ISO 15680:2008
' 1,2-Dichloroetan (EDC) ' Hgil | <1,0(1,0£04) ' $30 Zgodny
Benzen ugh ' <0,5(0,5%0,2) <10 Zgodny
Chlorek winylu (CV) Hgfl | <0,2(0,210,1) <05 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan, '
dibromochlorometan, bromoform) Kol <4,0(4,0216) <100 Zgodny
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu Hgfl <2,0(2,0+£0,8) <10 Zgodny
:* smak 0a R .
PB-201 wyd. 2 2 dn. 17.10.2025 - nie stwierdzono obcego smaku Akceptowalny Zgodny
= Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml » @ '
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- ftk/100 ml 0 1] Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
|* Liczba Escherichia coliw 100 ml * ©
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
|* Liczba enterokokéw katowych w 100 ml » ¢ jt/100 mi 0 0 Zgodny

| PN-EN ISO 7899-2:2004

g ooop o 5 =
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po72hw 1 ml# . .
PN-EN ISO 6222:2004 jtivml ' Nie wykryto

' Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

%) Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25
NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025 1.).

%  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bgdaca jednoczesnie granica oznaczania ilo§ciowego wyznaczong przez
Laboratorium.
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8 Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

) Dla matrycy woda powierzchniowa i woda podziemna wynik przewodnosci elekirycznej wiasciwej kompensowany jest do temperatury
20°C. W przypadku pozostalych matryc kompensowany jest do temperatury 25°C.

8 Pomiar pH wykonany w temperaturze 15-25°C.

Autoryzowat sprawozdanie z badari:

ID: 106, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

ID: 186, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz $rodowiska

ID: 346, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

ID: 372, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 491, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Sensorycznych

iD: 689, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 806, Specjalista Sekcji Pobierania Prébek, Sekcja Poboru Prébek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszg sie wytacanle do pobranych i badanych probek. Jesli podano miepewnost pomiaru i nle okreSlono inacze], to jest to niepewnost rozszerzona, oszacowana dla wspGlczynnika fozezerzenia
k=2 ipoziomu ufnoSd 95% oraz uwzglednia niepewnoSt poblerania probek. JedHi dokonano siwierdzenia zgodno$d | nie olresiono inacze] J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasadg proslej akceptac
Mug wytycmydl ILAC-G8:09/2019. JeZeli w kolumnie wynik® przedstawiono =zapis w postaci <" lub >" oznacza to, i2 jest fo rezultat badania, bezpoSrednio pnw!azmy zthha ub gomg granicy
metody. Jesli dla takiego rezultalu badania podana jest rozszerzona niepevnwsb pomiaru, to dolyczy ona wylacmie odpowiednio doinej iub gome| granicy

rnetndy Wprzypadku gdy Laboratorium opiera si¢ na rezutacie badania, w kolumrie _stwierdzenie zgodnosc™ pizedstawia opinig i interpretacje. Niniejsze sprawozdanie nie moZe bycwmelane W czEsd
bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.S.Hamiton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wyljcznie do danych zawartych w jego ofyginale. J.S.Hamion Poland Sp. z 0.0. nie
zezwala na stosowanle symbolu akredylacii PCA AB 079 przez swoich kientdw, podwykonawchw, zewnetrznych dostawcow usiug {inne strony tzecie. Wigce] informaci znajdule sie w dokumencle PCA-
DA-02. Ushiga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogdinym Warunkom Swiadezenia Ustug J.S.Hamitton Poland Sp. 2 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

“ Badanie akredytowane
# Badanie wykanane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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