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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy) =
*"WODOCIAGI | KANALIZACJA" SPOLKA Z Opis probki: WODA DO SPOZYCIA dz
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Rzyszczewo 15A — Centrum Integracji gpdl 8¢

ul. Polanowska 45C
76-100 Stawno

Data przyjecia prébki 26.06.2026 Stan prébki: bez zastrzezefi
Numer prébki: 588420/26/SZC
Data rozpoczecia badar 26.06.2026
Data zakoficzenia badan 30.06.2026
Prdbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data sprawozdania z badar 01.07.2026

Informacje dotyczgce pobierania probek:

Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokot poboru prébek nr: 10/1941/26/6/2026

Data poboru: 26.06.2026

Punkt poboru, migjsce poboru: Rzyszczewo 15A — Centrum Integracji Spotecznej — kran kuchnia
ID Prébkobiorcy: 1941

Rodzaj badania Stwierdzenle
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci

- Stezenie anionéw "4
: PN-EN ISO 10304-1:2009

Azotany? " mgh <1,0(1,0£0,3) : <50 Zgodny
* Temperatura ® ¢ ® |

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez °C 12,3+0,6 - -
|zastgpienia) |

" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednocze$nie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.
% Norma wycofana bez zastapienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25
NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025 r.).
5 Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

Autoryzowal sprawozdanie z badarh:
ID: 475, p.o Kierownika Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
iD: 1405, Prébkobiorca, Sekcja Poboru Prabek

Sprawozdanie z badal opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia
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LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyfiska 160, 81-571 Gdynla, tel. +48 68 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 588420/26/SZC
Wyniki 29 Sig wylg do ych | y prébek. Jesh i &  pomi i nie % Innuej b)eslbriqmmoiémszerzm dia 6 rozszerzenia
k=2ipoznomudnotd96%o¢uuwzglg&m niepewnodéé pobierania prébek. Jedl dok i i ,“ haae].lsrhmiton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacii
wediug wytycznych ILAC-GB:08/2018. Jedk w dokumencie odniesienia wskazanym lub badat w anafizowanej matrycy, siwierdzenie

przez Zleceniodawce
zgodno‘d nie jest modiwe. Jeeli w kolumnie .wyni przedstawiono 2zapls w postad <" kb.? ommblz]sstbrezumbadama bezpoérednio powigzany 2z doing lub gomg granica zskresu
m.mmmmmmmwmm P p to dotyczy doinej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody. W
puypadkugdyLabombrhm oplera 9 na rezullacie Sei” d opﬁtiglmmretaen Niniejsze sprawozdanie nie mo2e byé powielane w czedci bez
pisemnej zuodyJSHammon Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzldmu J.S. Hamilton Polsndszoopuagmicznna wytacznie do danych zawanych w Jego oryginale. J.S. Hamilion Poland Sp. z 0.0. nie
i PCAAB 070 przez swoich kientéw, podwykonawctw, zewnetrznych dostawcéw usiug |inne strony trzecle. Wiecej informacii znajduje sie w dokumencie PCA -
DA-OZUshyapolmetdm nlnlejszym spawozdaniem podiega Ogdinym Warunkom Swisdczenia Uslug J.S.Hamifton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamition.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnegtrznego dostawceg

KONIEC SPRAWOZDANIA
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J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyriska 180, B1-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



