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"WODOCIAGI | KANALIZACJA" z Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Rzyszczewo — Stacja Uzdatniania Wody

ul. Polanowska 45C
76-100 Stawno

Data przyjecia probki 14.07.2026 Stan probki: bez zastrzezen
Numer prébki: 640469/26/SZC
Data rozpoczecia badan 14.07.2026
Data zakoriczenia badan 17.07.2026
Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data sprawozdania z badar 20.07.2026

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokot poboru prébek nr: 8/2172/14/7/2026

Data poboru: 14.07.2026
Punkt poboru, miejsce poboru:

Rzyszczewo - Stacja Uzdatniania Wody

ID Prébkobiorcy: 2172

Rodzaj badania = Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci

* Stezenie anionow ? 9
PN-EN ISO 10304-1:2009

Azotany? mg/l <1,0(1,0+£0,3) <50 Zgodny

* Temperatura 4 9
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez °C 95105 - -
zastgpienia)

) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratarium.
3 Norma wycofana bez zastapienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25
NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025r.).
5 Badanie wykonywane w migjscu pobrania probek.

Autoryzowat sprawozdanie z badari:
ID: 445, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
ID: 1405, Probkobiorca, Sekcja Poboru Prébek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
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Wyniki od siq wyt do p Y i badany prﬁb.k Jciipodlno i $¢ pomi i nie okresk hmcj lo)ulh i 4¢

k=2 |pozlomu “ufnodcl 95% oraz iop &6 pnﬁbek. Joﬂl 0 dnodci i nia mcze] J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0, msujo zaudq prosts) lm-phql
wediug wytycznych ILAGGBOSIZMO Jeﬁw i L przez Zi d: k kiyterium  dia danego badania lub badah w

zgodnodci nie jest mozhwe. Jezeli w YNK®  przedstawi upiswpothu<'lb>'mmblz]¢s1hmmudmu,bupuMwpwaqunyzdohqhbmmuknsu

pomiarowego metody. Jesli cla takiego rezultatu badania podana jest P [ hdmmmwﬁmowmmqhbm-jmuknwwmwmw
dku gdy | i opiera sie na aci ia, W & i dnodci® tawla opinig i interpratacle.  Niniejsze :pmvozdame mamotcbyépmahmwmiubu

pisemnej zgody J.S.Hamiton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$t J.S. Hamllnn Pohnd Sp. 'z a.. jest upnmna wylgcznie do danych zawartych w jego nrygmlu SHlmlhn Poland Sp. z 0.0. nie
na o sy yiacji PCAABWOpmzmm p usiug | inne strony tizecie. Wigcej & sig w ie PCA-

DA-02. Usiuga p p podieg: y Swi ia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na sironie vmwmniton.oom.pl

* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewngirznego dostawce
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